Langfassung der Energieeinsparverordnung

zur Ande_.rungsverordnung 2004 (Stand: Kabinettbeschluss 26.05.2004)
(Anderungen gegentiber dem geltenden Recht sind hervorgehoben)

Verordnung
liber energiesparenden Warmeschutz
und energiesparende Anlagentechnik bei Gebduden
(Energieeinsparverordnung - EnEV) 1)

Vom 16. November 2001 (BGBI. | S. 3085),
geidndert durch Artikel 296 der Verordnung vom 25. November 2003
(BGBI. | S. 2304, 2341)

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des § 3 Abs. 2, der §§ 4 bis 6, des § 7 Abs. 3 bis 5
und des § 8 des Energieeinsparungsgesetzes vom 22. Juli 1976 (BGBI. 1 S. 1873), von denen die §§ 4
und 5 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 1980 (BGBL. I S. 701) geéndert worden sind, verord-

net die Bundesregierung:

(M
1.
2.

Inhaltsiibersicht

(...)
Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich
Diese Verordnung stellt Anforderungen an
Gebidude mit normalen Innentemperaturen (§ 2 Nr. 1 und 2) und

Gebdude mit niedrigen Innentemperaturen (§ 2 Nr. 3)

einschlieBlich ihrer Heizungs-, raumlufttechnischen und zur Warmwasserbereitung dienenden Anla-

gen.

@)
1.
2.

Diese Verordnung gilt mit Ausnahme des § 11 nicht fiir

Betriebsgebiude, die iiberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt werden,
Betriebsgebiude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck groBflichig und lang anhaltend
offen gehalten werden miissen,

unterirdische Bauten,

Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,

! FuBnote fiir die Verkiindung: unveréndert (...)
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5.

Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebidude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und

zerlegt zu werden.

Auf Bestandteile des Heizsystems, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit Gebiuden nach

Absatz 1 befinden, ist nur § 11 anzuwenden.

§2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung

1.

10.

sind Gebidude mit normalen Innentemperaturen solche Gebédude, die nach ihrem Verwendungs-
zweck auf eine Innentemperatur von 19 Grad Celsius und mehr und jhrlich mehr als vier Mo-
nate beheizt werden,

sind Wohngebiude solche Gebdude im Sinne von Nummer 1, die ganz oder deutlich liberwie-
gend zum Wohnen genutzt werden,

sind Gebiude mit niedrigen Innentemperaturen solche Gebédude, die nach ihrem Verwendungs-
zweck auf eine Innentemperatur von mehr als 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius
und jahrlich mehr als vier Monate beheizt werden,

sind beheizte Rdume solche Riume, die auf Grund bestimmungsgeméBer Nutzung direkt oder
durch Raumverbund beheizt werden,

sind erneuerbare Energien zu Heizungszwecken, zur Warmwasserbereitung oder zur Liiftung
von Gebiuden eingesetzte und im rdumlichen Zusammenhang dazu gewonnene Solarenergie,
Umweltwirme, Erdwirme und Biomasse,

ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wirmeerzeuger, der zur Ubertragung
der durch die Verbrennung freigesetzten Wirme an den Wérmetridger Wasser dient,

sind Gerite der mit einem Brenner auszuriistende Kessel und der zur Ausriistung eines Kessels
bestimmte Brenner,

ist die Nennwirmeleistung die hdchste von dem Heizkessel im Dauerbetrieb nutzbar abgegebe-
ne Wirmemenge je Zeiteinheit; ist der Heizkessel fiir einen Nennwirmeleistungsbereich einge-
richtet, so ist die Nennwirmeleistung die in den Grenzen des Nennwirmeleistungsbereichs fest
eingestellte und auf einem Zusatzschild angegebene héchste nutzbare Wirmeleistung; ohne Zu-
satzschild gilt als Nennwérmeleistung der hochste Wert des Nennwirmeleistungsbereichs,

ist ein Standardheizkessel ein Heizkessel, bei dem die durchschnittliche Betriebstemperatur
durch seine Auslegung beschriankt sein kann,

ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstempe-
ratur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Um-

stinden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann,
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11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fiir die Kondensation eines Grofiteils des in den Ab-

gasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist.

Abschnitt 2

Zu errichtende Gebiude

§3
Gebiiude mit normalen Innentemperaturen
(1)  Zu errichtende Gebdude mit normalen Innentemperaturen sind so auszufiihren, dass
1. bei Wohngebiuden der auf die Gebdudenutzfliche bezogene Jahres-Primirenergiebedarf und
2. bei anderen Gebduden der auf das beheizte Gebidudevolumen bezogene Jahres-
Primédrenergiebedarf
sowie der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswérme-

verlust die Hochstwerte in Anhang 1 Tabelle 1 nicht iiberschreiten.

(2) Der Jahres-Primirenergiebedarf und der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungs-

fliche bezogene Transmissionswirmeverlust sind zu berechnen

1. bei Wohngebiuden, deren Fensterflichenanteil 30 vom Hundert nicht {iberschreitet, nach dem
vereinfachten Verfahren nach Anhang 1 Nr. 3 oder nach dem in Anhang 1 Nr. 2 festgelegten
Nachweisverfahren,

2. bei anderen Gebiuden nach dem in Anhang 1 Nr. 2 festgelegten Nachweisverfahren.

(3) Die Begrenzung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Absatz 1 gilt nicht fiir Gebéude, die

beheizt werden

1. mindestens zu 70 vom Hundert durch Wirme aus Kraft-Wirme-Kopplung,

2. mindestens zu 70 vom Hundert durch emeuerbare Energien mittels selbsttitig arbeitender Wir-
meerzeuger,

3. tiberwiegend durch Einzelfeuerstitten fiir einzelne Rdume oder Raumgruppen sowie sonstige

Wirmeerzeuger, fiir die keine Regeln der Technik vorliegen.
Bei Gebiuden nach Satz 1 Nr. 3 darf der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche
bezogene Transmissionswirmeverlust 76 vom Hundert des jeweiligen Hochstwertes nach Anhang 1

Tabelle 1 Spalte 5 oder 6 nicht {iberschreiten.

(4) Um einen energiesparenden sommerlichen Wirmeschutz sicherzustellen, sind bei Gebiduden,
deren Fensterflichenanteil 30 vom Hundert iiberschreitet, die Anforderungen an die Sonneneintrags-

kennwerte oder die Kiihlleistung nach Anhang 1 Nr. 2.9 einzuhalten.
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§4
Gebiiude mit niedrigen Innentemperaturen
Bei zu errichtenden Gebduden mit niedrigen Innentemperaturen darf der nach Anhang 2 Nr. 2 zu be-
stimmende spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswir-

meverlust die Hochstwerte in Anhang 2 Nr. 1 nicht tiberschreiten.

§5
Dichtheit, Mindestluftwechsel
(1) Zu errichtende Gebiude sind so auszufiihren, dass die wirmeiibertragende Umfassungsfliche
einschlieBlich der Fugen dauerhaft luftundurchlissig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet
ist. Dabei muss die Fugendurchlissigkeit auBen liegender Fenster, Fenstertiiren und Dachfldchenfens-
ter Anhang 4 Nr. 1 geniigen. Wird die Dichtheit nach den Sitzen 1 und 2 {iberpriift, ist Anhang 4 Nr. 2

einzuhalten.

(2)  Zu errichtende Gebidude sind so auszufiihren, dass der zum Zwecke der Gesundheit und Behei-
zung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist. Werden dazu andere Liiftungseinrichtungen

als Fenster verwendet, miissen diese Anhang 4 Nr. 3 entsprechen.

§6
Mindestwirmeschutz, Wirmebriicken
(1) Bei zu errichtenden Gebauden sind Bauteile, die gegen die AuBenluft, das Erdreich oder Gebdude-
teile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass die Anforderun-

gen des Mindestwirmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.

(2) Zu errichtende Gebéude sind so auszufiihren, dass der Einfluss konstruktiver Wirmebriicken auf
den Jahres-Heizwirmebedarf nach den Regeln der Technik und den im jeweiligen Einzelfall wirt-
schaftlich vertretbaren MaBnahmen so gering wie méglich gehalten wird. Der verbleibende Einfluss
der Wirmebriicken ist bei der Ermittlung des spezifischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungs-
flache bezogene Transmissionswirmeverlusts und des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Anhang 1 Nr.

2.5 zu beriicksichtigen.

§7

Gebiude mit geringem Volumen

Ubersteigt das beheizte Gebiudevolumen eines zu errichtenden Gebzudes 100 Kubikmeter nicht und

werden die Anforderungen des Abschnitts 4 eingehalten, gelten die tibrigen Anforderungen dieser
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Verordnung als erfiillt, wenn die Wirmedurchgangskoeffizienten der AuBenbauteile die in Anhang 3

Tabelle 1 genannten Werte nicht iiberschreiten.

Abschnitt 3
Bestehende Gebiude und Anlagen

§8
Anderung von Gebiuden

(1)  Soweit bei beheizten Rdumen in Geb4uden nach § 1 Abs. 1 Anderungen gemiB Anhang 3 Nr. 1
bis 56 durchgefiihrt werden, diirfen die in Anhang 3 Tabelle 1 festgelegten Wirmedurchgangskoeffi-
zienten der betroffenen AuBenbauteile nicht tiberschritten werden. Dies gilt nicht fiir Anderungen, die
1. bei AuBenwinden, auflen liegenden Fenstern, Fenstertiiren und Dachflichenfenstern weniger als

20 vom Hundert der Bauteilflichen gleicher Orientierung im Sinne von Anhang 1 Tabelle 2 Zei-

le 4 Spalte 3 oder
2, bei anderen AuBlenbauteilen weniger als 20 vom Hundert der jeweiligen Bauteilfliche

betreffen.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt als erfiillt, wenn das gednderte Gebiude insgesamt den jeweiligen Hochst-
wert nach Anhang 1 Tabelle 1 oder Anhang 2 Tabelle 1 um nicht mehr als 40 vom Hundert {iber-
schreitet.

(3) Bei der Erweiterung des beheizten Gebidudevolumens um zusammenhingend mindestens
30 Kubikmeter sind fiir den neuen Gebaudeteil die jeweiligen Vorschriften fiir zu errichtende Gebiude
einzuhalten. Ein Energiebedarfsausweis ist nur unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 auszustel-

len.

§9

Nachriistung bei Anlagen und Gebéuden

(1) Eigentiimer von Gebiduden miissen Heizkessel, die mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen
beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, bis zum
31. Dezember 2006 auBer Betrieb nehmen. Heizkessel nach Satz 1, die nach § 11 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 23 der Verordnung iiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen so ertiichtigt wurden, dass
die zuldssigen Abgasverlustgrenzwerte eingehalten sind, oder deren Brenner nach dem 1. November
1996 erneuert worden sind, miissen bis zum 31. Dezember 2008 auller Betrieb genommen werden. Die
Sitze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel
oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennwirmeleistung weniger

als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betriigt, und auf Heizkessel nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 bis 4.
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(2)  Eigentiimer von Geb4uden miissen bei heizungstechnischen Anlagen ungedimmte, zugingliche
Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Riumen

befinden, bis zum 31. Dezember 2006 nach Anhang 5 zur Begrenzung der Wirmeabgabe démmen.

(3)  Eigentiimer von Gebiuden mit normalen Innentemperaturen miissen nicht begehbare, aber zu-
gingliche oberste Geschossdecken beheizter Rdume bis zum 31. Dezember 2006 so dimmen, dass der

Wirmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m?K) nicht iiberschreitet.

(4) Bei Wohngebiuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Verordnung eine der Eigentiimer selbst bewohnt, sind die Anforderungen nach den Ab-
sdtzen 1 bis 3 nur im Falle eines Eigentiimerwechsels zu erfiillen. Die Frist betriigt zwei Jahre ab dem
Eigentumsiibergang; sie lauft jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2006, in den Fillen des Absatzes 1

Satz 2 nicht vor dem 31. Dezember 2008, ab.

§10
Aufrechterhaltung der energetischen Qualit:it
(1) AuBlenbauteile diirfen nicht in einer Weise verindert werden, dass die energetische Qualitit des
Gebidudes verschlechtert wird. Das Gleiche gilt fiir Anlagen nach dem Abschnitt 4, soweit sie zum
Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vorschriften des Bundes zu beriicksichtigen

waren.

(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 sind betriebsbereit zu erhalten
und bestimmungsgemiB zu nutzen. Satz 1 gilt als erfiillt, soweit der Einfluss einer energiebedarfssen-
kenden Einrichtung auf den Jahres-Primérenergiebedarf durch anlagentechnische oder bauliche MaB-

nahmen ausgeglichen wird.

(3) Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie raumlufttechnische Anlagen sind sachgerecht zu
bedienen, zu warten und instand zu halten. Fiir die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erfor-
derlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und
Fertigkeiten besitzt.

Abschnitt 4

Heizungstechnische Anlagen, Warmwasseranlagen
§11
Inbetriebnahme von Heizkesseln

(1) Heizkessel, die mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und deren

Nennwirmeleistung mindestens 4 Kilowatt und hochstens 400 Kilowatt betrigt, diirfen zum Zwecke
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der Inbetriebnahme in Gebiduden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit der CE-
Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung iiber das Inverkehrbringen von Heizkesseln
und Geriten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBI. I S. 796) oder nach Artikel 7
Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 iiber die Wirkungsgrade von mit
fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABL EG Nr. L
167 S. 17, L 195 S. 32), geindert durch Artikel 12 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli
1993 (ABIL. EG Nr. L 220 S. 1), versehen sind. Satz 1 gilt auch fiir Heizkessel, die aus Geriten zu-
sammengefiigt werden. Dabei sind die Parameter zu beachten, die sich aus der den Geriten beiliegen-

den EG-Konformititserklidrung ergeben.

(2) Soweit Gebiude, deren Jahres-Primirenergiebedarf nicht nach § 3 Abs. 1 begrenzt ist, mit Heiz-
kesseln nach Absatz 1 ausgestattet werden, miissen diese Niedertemperatur-Heizkessel oder Brenn-
wertkessel sein. Ausgenommen sind bestehende Gebdude mit normalen Innentemperaturen, wenn der
Jahres-Primirenergiebedarf den jeweiligen Hochstwert nach Anhang 1 Tabelle 1 um nicht mehr als 40

vom Hundert iiberschreitet.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1. einzeln produzierte Heizkessel,

2. Heizkessel, die flir den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften von den

marktiiblichen fliissigen und gasformigen Brennstoffen erheblich abweichen,
3. Anlagen zur ausschlieBlichen Warmwasserbereitung,

4, Kiichenherde und Gerite, die hauptsdchlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie eingebaut
oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser fiir die Zentralheizung

und fiir sonstige Gebrauchszwecke liefern,

5. Gerite mit einer Nennwiérmeleistung von weniger als 6 Kilowatt zur Versorgung eines Warm-

wasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf.

(4) Heizkessel, deren Nennwirmeleistung kleiner als 4 Kilowatt oder groBer als 400 Kilowatt ist,
und Heizkessel nach Absatz 3 diirfen nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme in Gebiuden einge-
baut oder aufgestellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der Technik gegen Wirmeverluste

geddmmt sind.
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§12

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1)  Wer Zentralheizungen in Gebiude einbaut oder einbauen ldsst, muss diese mit zentralen selbst-
titig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein-
und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhiingigkeit von

1. der AuBlentemperatur oder einer anderen geeigneten Fithrungsgré8e und

2. der Zeit

ausstatten. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Geb#uden nicht vorhanden
sind, muss der Eigentlimer sie nachriisten oder nachriisten lassen. Bei Wasserheizungen, die ohne
Wirmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwirmeversorgung angeschlossen sind, gilt die Vorschrift
hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wiarmezufuhr auch ohne entsprechende Einrich-
tungen in den Haus- und Kundenanlagen als erfiillt, wenn die Vorlauftemperatur des Nah- oder Fern-
heiznetzes in Abhéngigkeit von der AuBlentemperatur und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen

in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.

(2)  Wer heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Warmetriger in Gebdude einbaut oder einbau-
en ldsst, muss diese mit selbsttitig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtem-
peratur ausstatten. Dies gilt nicht fiir Einzelheizgerite, die zum Betrieb mit festen oder fliissigen
Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebduden ist fiir Gruppen von Riumen glei-
cher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zuldssig. FuBbodenheizungen in Gebauden, die vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung errichtet worden sind, diirfen abweichend von Satz 1 mit Einrichtun-
gen zur raumweisen Anpassung der Wirmeleistung an die Heizlast ausgestattet werden. Soweit die in
Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebduden nicht vorhanden sind, muss der

Eigentiimer sie nachristen.

(3) Wer Umwilzpumpen in Heizkreisen von Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennwir-
meleistung erstmalig einbaut, einbauen ldsst oder vorhandene ersetzt oder ersetzen ldsst, hat dafiir
Sorge zu tragen, dass diese so ausgestattet oder beschaffen sind, dass die elektrische Leistungsauf-
nahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttitig in mindestens drei Stufen angepasst wird, so-

weit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen.

(49) Wer in Warmwasseranlagen Zirkulationspumpen einbaut oder einbauen lédsst, muss diese mit

selbsttiitig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausstatten.

(5) Wer Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in Gebduden erstmalig

einbaut oder vorhandene ersetzt, muss deren Wirmeabgabe nach Anhang 5 begrenzen.
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(6) Wer Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser gespeichert wird, erstmalig in Gebiude
einbaut oder vorhandene ersetzt, muss deren Wirmeabgabe nach anerkannten Regeln der Technik

begrenzen.

Abschnitt 5

Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

§13

Ausweise iiber Energie- und Wirmebedarf, Energieverbrauchskennwerte

(1)  Fiir zu errichtende Gebdude mit normalen Innentemperaturen sind die wesentlichen Ergebnisse
der nach dieser Verordnung erforderlichen Berechnungen, insbesondere die spezifischen Werte des
Transmissionswérmeverlusts, der Anlagenaufwandszahl der Anlagen fiir Heizung, Warmwasserberei-
tung und Liftung, des Endenergiebedarfs nach einzelnen Energietrigen und des Jahres-
Primédrenergiebedarfs in einem Energiebedarfsausweis zusammenzustellen. In dem Ausweis ist auf die
normierten Bedingungen hinzuweisen. Einzelheiten iiber den Energiebedarfsausweis werden in einer
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt.

Rechte Dritter werden durch den Ausweis nicht beriihrt.

(2) Fur Gebdude mit normalen Innentemperaturen, die wesentlich geédndert werden, ist ein Energie-
bedarfsausweis entsprechend Absatz 1 auszustellen, wenn im Zusammenhang mit den wesentlichen
Anderungen die erforderlichen Berechnungen in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 durchge-
fithrt worden sind. Einzelheiten, insbesondere beziiglich der erleichterten Feststellung der Eigenschaf-
ten von Gebiudeteilen, die von der Anderung nicht betroffen sind, werden in der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift nach Absatz 1 Satz 3 geregelt. Eine wesentliche Anderung liegt vor, wenn
1. innerhalb eines Jahres mindestens drei der in Anhang 3 Nr. 1 bis 56 genannten Anderungen in
Verbindung mit dem Austausch eines Heizkessels oder der Umstellung einer Heizungsanlage
auf einen anderen Energietriager durchgefithrt werden oder

2. das beheizte Gebdudevolumen um mehr als 50 vom Hundert erweitert wird.

(3) Fiir zu errichtende Gebdude mit niedrigen Innentemperaturen sind die wesentlichen Ergebnisse
der Berechnungen nach dieser Verordnung, insbesondere der spezifische, auf die wirmeiibertragende
Umfassungsfliche bezogene Transmissionswirmeverlust, in einem Wérmebedarfsausweis zusammen-

zustellen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Der Energiebedarfsausweis nach den Absitzen 1 und 2 oder der Warmebedarfsausweis nach
Absatz 3 ist den nach Landesrecht zustindigen Behoérden auf Verlangen vorzulegen und Kaufern, Mie-
tern und sonstigen Nutzungsberechtigten der Gebdude auf Anforderung zur Einsichtnahme zugéinglich

zu machen.
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(5)  Soweit ein Energiebedarfsausweis nach den Absitzen 1 oder 2 nicht zu erstellen ist, kénnen
insbesondere die Eigentiimer von Wohngebsuden, die zur verbrauchsabhingigen Abrechnung der
Heizkosten nach der Verordnung iiber die Heizkostenabrechnung verpflichtet sind, den Kiufern, Mie-
tern, sonstigen Nutzungsberechtigten und Miet- und Kaufinteressenten den Energieverbrauchskenn-
wert zusammen mit den wesentlichen Gebaude- und Nutzungsmerkmalen gemiB Absatz 6 Satz 2 mit-
teilen. Energieverbrauchskennwerte im Sinne dieser Vorschrift sind die witterungsbereinigten Ener-

gieverbriuche fiir Raumheizung in Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfliche des Gebiudes und

Jahr. Fiir die Witterungsbereinigung des Energieverbrauchs ist das-in-VIDI-3807 Blatt-1-Juni-1994%)

angegebene ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die
fur die Witterungsbereinigung erforderlichen Daten sind den Bekanntmachungen nach Absatz 6 zu

entnehmen.

(6) Als VergleichsmaBstab fiir Energieverbrauchskennwerte nach Absatz 5 gibt das Bundesministe-
rium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirt-
schaft und Arbeit im Bundesanzeiger durchschnittliche Energieverbrauchskennwerte und deren Band-
breiten, die den topographischen Unterschieden in den einzelnen Klimazonen Rechnung tragen, sowie
die flir die Witterungsbereinigung erforderlichen Daten bekannt. Bei der Bekanntmachung durch-
schnittlicher Energieverbrauchskennwerte ist sachgerecht nach den wesentlichen Gebiude- und Nut-

zungsmerkmalen zu unterscheiden.

(7) Die Ausweise nach den Absétzen 1 bis 3 und die Energieverbrauchskennwerte nach Absatz 5
sind energiebezogene Merkmale eines Gebdudes im Sinne der Richtlinie 93/76/EWG des Rates vom
13. September 1993 zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen durch eine effizientere Energienut-

zung (ABl. EG Nr. L 237 S. 28).

§14

Getrennte Berechnungen fiir Teile eines Gebdudes

Teile eines Gebidudes diirfen wie eigenstindige Gebdude behandelt werden, insbesondere wenn sie
sich hinsichtlich der Nutzung, der Innentemperatur oder des Fensterfldchenanteils unterscheiden. Fiir
die Trennwinde zwischen den Gebdudeteilen gelten Anhang 1 Nr. 2.7 und Anhang 2 Nr. 2 Satz 3 ent-
sprechend. Soweit im Einzelfall nach Satz 1 verfahren wird, ist dies flir dieses Gebdude in den Aus-

weisen nach § 13 Abs. 1 bis 3 deutlich zu machen.

") Verstfentlicht im Beuth-Verlag GmbH, Berlin
10



Langfassung der Energieeinsparverordnung
zur Anderungsverordnung 2004 (Stand: Kabinettbeschiuss 26.05.2004)

(Anderungen gegentiiber dem geltenden Recht sind hervorgehoben)

§ 15
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen kann im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Arbeit durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf
Veréffentlichungen sachverstindiger Stellen iiber anerkannte Regeln der Technik hinweisen, soweit in

dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2)  Zu den anerkannten Regeln der Technik gehéren auch Normen, technische Vorschriften oder
sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft oder sonstiger Ver-
tragsstaaten des Abkommens tliber den Europdischen Wirtschaftsraum, wenn ihre Einhaltung das ge-

forderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und Warmeschutz dauerhaft gewihrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die Anforde-

rungen dieser Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht méglich ist, weil solche

Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind gegeniiber der nach Landes-

recht zustindigen Behorde die fiir eine Bewertung erforderlichen Nachweise zu fithren. Der Nachweis

nach Satz 1 entfillt fiir Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1. die nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes oder anderer Rechtsvorschriften zur Um-
setzung von Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften, deren Regelungen auch Anforde-
rungen zur Energieeinsparung umfassen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und nach
diesen Vorschriften zuldssige und von den Lindern bestimmte Klassen- und Leistungsstufen
aufweisen, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften iiber die Verwendung von Bauprodukten

auch die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

§16

Ausnahmen

(1)  Soweit bei Baudenkmélern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfiillung
der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild beeintrichtigen und
andere Maflnahmen zu einem unverhiltnismiBig hohen Aufwand fithren wiirden, lassen die nach Lan-

desrecht zustindigen Behérden auf Antrag Ausnahmen zu.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser Verordnung vorgesehene Mal-
nahmen im gleichen Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zustéindigen Behorden auf
Antrag Ausnahmen zu. In einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift kann die Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, unter welchen Bedingungen die Voraussetzungen nach

Satz 1 als erfiillt gelten.
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§17

Befreiungen

Die nach Landesrecht zustiandigen Behorden konnen auf Antrag von den Anforderungen dieser Ver-
ordnung befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstinde durch einen
unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Hérte fithren. Eine unbillige
Hirte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der iiblichen Nut-
zungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebiude innerhalb angemessener Frist durch die eintre-

tenden Einsparungen nicht erwirtschaftet werden kénnen.

§18

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsitz-

lich oder fahrlissig
1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Heizkessel einbaut oder auf-
stellt,

2, entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Zentralheizung oder eine heizungstechni-
sche Anlage nicht oder nicht rechtzeitig ausstattet,

3. entgegen § 12 Abs. 3 nicht dafiir Sorge trigt, dass Umwilzpumpen in der dort genannten Weise
ausgestattet oder beschaffen sind oder

4, entgegen § 12 Abs. 5 die Wirmeabgabe von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen

sowie Armaturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.

Abschnitt 6

Schlussbestimmungen

§19

Ubergangsvorschrift

Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die Errichtung und die Anderung von Gebduden, wenn fiir
das Vorhaben vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige
erstattet ist. Auf genehmigungs- und anzeigefreie Bauvorhaben ist diese Verordnung nicht anzuwen-
den, wenn mit der Bauausfiihrung vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen worden ist. Auf
Bauvorhaben nach den Sitzen 1 und 2 sind die bis zum 31. Januar 2002 geltenden Vorschriften der
Wirmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBIL. I S. 2121) und der Heizungsanlagen-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1998 (BGBI. I S. 851) weiter anzuwen-

den.
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§ 20
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) §13 Abs. 1 Satz 3, § 15 und § 16 Abs. 2 dieser Verordnung treten am Tage nach der Verkiin-
dung in Kraft. Im Ubrigen tritt diese Verordnung am 1. Februar 2002 in Kraft.

(2) Am 1.Februar 2002 treten die Wirmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. I S.
2121), gedndert durch Artikel 350 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBI. I S. 2785), und die
Heizungsanlagen-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1998 (BGBL. I S. 851),
gedndert durch Artikel 349 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBI. I S. 2785), auller Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Anhang 1

Anforderungen an zu errichtende Gebiiude mit normalen Innentemperaturen (zu § 3)

1. Hochstwerte des Jahres-Primiirenergiebedarfs und des spezifischen Transmissi-
onswirmeverlusts (zu § 3 Abs. 1)

1.1 Tabelle der Hochstwerte
Tabelle 1

Hochstwerte des auf die Gebdudenutzfliche und des auf das beheizte Gebdudevolumen
bezogenen Jahres-Primérenergiebedarfs und des spezifischen, auf die wirmeiibertragende

Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswirmeverlusts in Abhéngigkeit vom Verhdltis A/ V,

Ver- Jahres-Primirenergiebedarf Spezifischer, auf die
hilt- wiarmeiibertragende

nis Umfassungsfliche bezogener
AV, Transmissionswirmeverlust

Qp” in kWh/(mz-a) Qp' in kWh/(m’-a) H: in W/(mZ-K)
bezogen auf die Gebdudenutzfliche bezogen auf das
beheizte Gebaudevo-
lumen
Wohngebiude aufler sol- | Wohngebsude andere Gebdude |Nichtwohngebiu- [ Nichtwohngebiu-
chen nach Spalte 3 mit iiberwiegen- de mit de mit einem Fen-|
der Warmwas- einem Fenster- | sterflichenanteil
serbereitung aus flaichenanteil >30%
elektrischem <30% und Wohn-
Strom gebiude
1 2 3 4 5 6

<0,2 | 66,00+ 2600/(100+Ax) 88,00 14,72 1,05 1,55

0,3 73,53 + 2600/(100+Ay) 95,53 17,13 0,80 1,15

0,4 81,06 + 2600/(100+Ay) 103,06 19,54 0,68 0,95

0,5 88,58 +2600/(100+Ay) 110,58 21,95 0,60 0,83

0,6 96,11 + 2600/(100+Ay) 118,11 24,36 0,55 0,75

0,7 | 103,64 + 2600/(100+Ay) 125,64 26,77 0,51 0,69

0,8 | 111,17 + 2600/(100+Ay) 133,17 29,18 0,49 0,65

0,9 | 118,70 +2600/(100+Ay) 140,70 31,59 0,47 0,62

1 126,23 + 2600/(100+Ay) 148,23 34,00 0,45 0,59
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|21,05 130,00 + 2600/(100+Ay) 152,00 35,21 0,44 0,58 I

1.2 Zwischenwerte zu Tabelle 1

Zwischenwerte zu den in Tabelle 1 festgelegten Hochstwerten sind nach folgenden Gleichungen zu ermitteln:

Spalte 2 Q" =150,94 + 75,29 - A/V+2600/(100+ Ay) in kWh/(m?-a)
Spalte 3 Qp"=72,94+7529-A/V, in kWh/(m?-a)
Spalte 4 Q' = 99+24,1-A/V, in kWh/(m?-a)
Spalte 5 Ht =0,3+0,15/(A/V,) in W/(m?-K)
Spalte 6 H: = 0,35+ 0,24/(A/V,) in W/(m*K)

1.3  Definition der Bezugsgrofien

1.3.1 Die wirmeiibertragende Umfassungsfliche A eines Gebédudes in m? ist nach Anhang B der DIN EN ISO
13789 : 1999-10, Fall ”AuBenabmessung””), zu ermitteln. Die zu beriicksichtigenden Flichen sind die 4ufiere
Begrenzung einer abgeschlossenen beheizten Zone. Aufierdem ist die wirmeiibertragende Umfassungsfliche A
so festzulegen, dass ein in DIN EN 832 : 1998-122003-06 beschriebenes Ein-Zonen-Modell entsteht, das min-

destens die beheizten Riume einschliefit.

1.3.2 Das beheizte Gebiudevolumen V. in m?® ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1 ermittelten wérme-

iibertragende Umfassungsfliche A umschlossen wird.

1.3.3 Das Verhiltnis A/V, in m"' ist die errechnete wirmeiibertragende Umfassungsfléche nach Nr. 1.3.1 bezo-

gen auf das beheizte Gebdudevolumen nach Nr. 1.3.2.

1.3.4 Die Gebiudenutzfliche Ay in m? wird bei Wohngebiduden wie folgt ermittelt: Ay =10,32V,

2. Rechenverfahren zur Ermittlung der Werte des zu errichtenden Gebiudes (zu
§ 3 Abs. 2 und 4)

2.1  Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primirenergiebedarf Q, fiir Gebdude ist nach DIN EN 832 : 1998-122003-06 in Verbindung
mit DIN V 4108-6 : 2600-112003-06 und DIN V 4701-10 : 2061-622003-08 zu ermitteln; § 15 Abs. 3 bleibt
unberiihrt. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwirmebedarf Q, ist nach dem Monatsbi-
lanzverfahren nach DIN EN 832 : 1998-122003-06 mit den in DIN V 4108 - 6: 2000-112003-06 Anhang D ge-
nannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108 - 6: 2000-112003-06 angegebene Vereinfachungen fiir
den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 1998-122003-06 diirfen angewandt werden. Zur Beriicksichtigung

von Liiftungsanlagen mit Wirmeriickgewinnung sind die methodischen Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-

10: 2001-022003-08 zu beachten. Hinweis zu 2.1.1: Nur die eigentlichen Anderungen sind hervorgehoben!

*) Alle zitierten DIN-Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, veréffentlicht.
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2.1.2 Bei Gebiuden, die zu 80 vom Hundert oder mehr durch elektrische Speicherheizsysteme beheizt werden,
darf der Primirenergiefaktor bei den Nachweisen nach § 3 Abs. 2 fiir den fiir Heizung und Liiftung bezogenen
Strom fiir die Dauer von acht Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung abweichend von der DIN V 4701-
10: 20014-022003-08 mit 2,0 angesetzt werden. Soweit bei diesen Gebiduden eine dezentrale elektrische Warm-
wasserbereitung vorgesehen wird, darf die Regelung nach Satz 1 auch auf den von diesem System bezogenen
Strom angewandt werden. Die Regelungen nach Satz 1 und 2 erstrecken sich nicht auf die Angaben nach § 13
Abs. 1. Elektrische Speicherheizsysteme im Sinne des Satzes 1 sind Heizsysteme mit unterbrechbarem Strombe-
zug in Verbindung mit einer lufttechnischen Anlage mit einer Wirmeriickgewinnung, die nur in den Zeiten au-
Berhalb des unterbrochenen Betriebes durch eine Widerstandsheizung Wirme in einem geeigneten Speicherme-

dium speichern.

2.1.3 Werden Ein- und Zweifamilienhduser mit Niedertemperaturkesseln ausgestattet, deren Systemtemperatur
55/45 °C iiberschreitet, erh6ht sich bei monolithischer AuBlenwandkonstruktion der Hochstwert des zuldssigen
Jahres-Primirenergiebedarfs Q,”" in Tabelle 1 jeweils um 3 vom Hundert. Diese Regelung gilt fiir die Dauer von

fiinf Jahren ab dem 1. Februar 2002.

2.2 Beriicksichtigung der Warmwasserbereitung bei Wohngebiiuden

Bei Wohngebiuden ist der Energiebedarf fiir Warmwasser in der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs
zu beriicksichtigen. Als Nutz-Wirmebedarf fiir die Warmwasserbereitung Qw im Sinne von DIN V 4701-10:
2001-022003-08 sind 12,5 kWh/(m?-a) anzusetzen.

2.3  Berechnung des spezifischen Transmissionswirmeverlusts

Der spezifische Transmissionswéarmeverlust Hy ist nach DIN EN 832 : 1998-122003-06 mit den in DIN V 4108 -
6: 2000-112003-06 Anhang D genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108 - 6: 2000-1-2003-06
angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 1998-122003-06 diirfen angewandt

werden.

24 Beheiztes Luftvolumen

Bei den Berechnungen gemiB Nr. 2.1 ist das beheizte Luftvolumen V nach DIN EN 832 :-1998-122003-06 zu

ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt berechnet werden:
V=076V, bei Gebiduden bis zu 3 Vollgeschossen

V=080V, in den tibrigen Fillen.

2.5 Wirmebriicken

Wirmebriicken sind bei der Ermittlung des Jahres-Heizwiarmebedarfs auf eine der folgenden Arten zu beriick-

sichtigen:

a) Beriicksichtigung durch Erhéhung der Wirmedurchgangskoeffizienten um AUwg = 0,10 W/(m?>K) fur die

gesamte wirmeiibertragende Umfassungsfliche,
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b) bei Anwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Bbl-2+1998-02Beiblatt 2 : 2004-01 Beriicksich-
tigung durch Erhéhung der Warmedurchgangskoeffizienten um AUygp = 0,05 W/(m>K) fiir die gesamte

wirmelibertragende Umfassungsfliche,

c) durch genauen Nachweis der Warmebriicken nach DIN V 4108 - 6: 2000-112003:06 in Verbindung mit

weiteren anerkannten Regeln der Technik.

Soweit der Wirmebriickeneinfluss bei AuBBenbauteilen bereits bei der Bestimmung des Wirmedurchlasskoeffi-
zienten U beriicksichtigt worden ist, darf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche A bei der Beriicksichtigung

des Wirmebriickeneinflusses nach Buchstabe a, b oder ¢ um die entsprechende Bauteilfliche vermindert werden.

2.6  Ermittlung der solaren Wirmegewinne bei Fertighiiusern und vergleichbaren Gebiuden

Werden Gebidude nach Pldnen errichtet, die fiir mehrere Gebidude an verschiedenen Standorten erstellt worden
sind, diirfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt werden, als wiren alle Fenster dieser Gebdude

nach Osten oder Westen orientiert.
2.7  Aneinander gereihte Bebauung

Bei der Berechnung von aneinander gereihten Gebéuden werden Gebdudetrennwinde

a)  zwischen Gebiduden mit normalen Innentemperaturen als nicht wirmedurchldssig angenommen und bei
der Ermittlung der Werte A und A/V, nicht beriicksichtigt,

b)  zwischen Gebduden mit normalen Innentemperaturen und Gebiuden mit niedrigen Innentemperaturen bei
der Berechnung des Wirmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fyup, nach
DIN V 4108 - 6: 20600-112003-06 gewichtet und

¢)  zwischen Gebduden mit normalen Innentemperaturen und Gebduden mit wesentlich niedrigeren Innen-
temperaturen im Sinne von DIN 4108 - 2: 2004-832003-07 bei der Berechnung des Warmedurchgangsko-

effizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Gebiudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinngemif fiir die Trennfla-
chen zwischen den Gebiudeteilen. Werden aneinander gereihte Gebdude gleichzeitig erstellt, diirfen sie hinsicht-

lich der Anforderungen des § 3 wie ein Gebiude behandelt werden. § 13 bleibt unberiihrt.

Ist die Nachbarbebauung bei aneinander gereihiter Bebauung nicht gesichert, miissen die Trennwinde mindestens

den Mindestwidrmeschutz nach § 6 Abs. 1 aufweisen.

2.8 Fensterflichenanteil (zu § 3 Abs. 2 und 4 und zu Anhang 1 Nr. 1)

Der Fensterflichenanteil des gesamten Gebiudes f nach § 3 Abs. 2 und 4 ist wie folgt zu ermitteln:

Y
A, AL

w
mit

A, Flidche der Fenster
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Aaw Fliache der AuBenwiinde.

Wird ein Dachgeschoss beheizt, so sind bei der Ermittlung des Fensterflichenanteils die Fliche aller Fenster des
beheizten Dachgeschosses in die Fliche A,, und die Fliche der zur wirmeiibertragenden Umfassungsfliche ge-

hérenden Dachschrigen in die Fliche A 5w einzubeziehen.

2.9  Sommerlicher Wirmeschutz (zu § 3 Abs. 4)

2.9.1 Als hichstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Abs. 4 sind die in DIN 4108 - 2: 2001-032003-07
Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten. Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Gebdudes ist nach

dem dort genannten Verfahren zu bestimmen.

2.9.2 Werden Gebiude mit Ausnahme von Wohngebduden nutzungsbedingt mit Anlagen ausgestattet, die
Raumluft unter Einsatz von Energie kiihlen, so diirfen diese Gebidude abweichend von Nr. 2.9.1 auch so ausge-
fiihrt werden, dass die Kiihlleistung bezogen auf das gekiihlte Gebiudevolumen nach dem Stand der Technik
und den im Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren MaBnahmen so gering wie méglich gehalten wird. Dabei sind
insbesondere die Maflnahmen zu beriicksichtigen, die das unter Nr. 2.9.1 angegebene Berechnungsverfahren zur

Verminderung des Sonneneintragskennwertes vorsieht.

2.10 Voraussetzungen fiir die Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen (zu § 3 Abs. 2)

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Liiftungsanlagen die Anrechnung der Wirmeriick-

gewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur zulissig, wenn

a) die Dichtheit des Gebaudes nach Anhang 4 Nr. 2 nachgewiesen wird,

b) in der Liftungsanlage die Zuluft nicht unter Einsatz von elektrischer oder aus fossilen Brennstoffen ge-
wonnener Energie gekiihlt wird und

c) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 5 Abs. 2 geniigt.

Die bei der Anrechnung der Wirmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Liiftungsanlagen sind nach
anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der ver-
wendeten Produkte zu entnehmen. Liiftungsanlagen miissen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beein-
flussung der Luftvolumenstréme jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt sein, dass

die aus der Abluft gewonnene Wirme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitgestellten Warme genutzt wird.

3. Vereinfachtes Verfahren fiir Wohngebiude (zu § 3 Abs. 2 Nr. 1)
Der Jahres-Primirenergiebedarf ist vereinfacht wie folgt zu ermitteln:

Dabei bedeuten
Qn,  der Jahres-Heizwidrmebedarf

Qw  der Zuschlag fiir Warmwasser nach Nr. 2.2
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die Anlagenaufwandszahl nach DIN V 4701-10 : 2001-022003-08 Nr. 4.2.6 in Verbindung mit An-
hang C.5 (grafisches Verfahren); auch die ausfiihrlicheren Rechenginge nach DIN V 4701-10 : 2001
022003-08 diirfen zur Ermittlung von e, angewandt werden; § 15 Abs. 3 bleibt unberiihrt.

Der Einfluss der Warmebriicken ist durch Anwendung der Planungsbeispiele nach DIN 4108 Bbl-2—+ 1998
08Beiblatt 2 : 2004-01 zu begrenzen.

Die Nr. 2.1.2, 2.6 und 2.7 gelten entsprechend.

Der Jahres-Heizwirmebedarf ist nach Tabelle 2 und 3 zu ermitteln:

Tabelle 2

Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung des Jahres-Heizwirmebedarfs

Zeile | Zu ermittelnde Grofien Gleichung Zu verwendende Randbedingung
1 2 3
1 Pahres-Heizwiarmebedarf |Q, = 66 (Ht + Hy)— 0,95 (Q; + Q)
Qn
2 |Spezifischer Transmissi- [H; =2 (F,; U; A) + 0,05 A Temperatur-Korrekturfaktoren F,; nach
onswirmeverlust Hy Tabelle 3
Ibezogen auf die wirme- . H;
iibertragende Umfas- H,'= A
[sungsfléche
3 |Spezifischer Liiftungs- [Hy=0,19V, ohne Dichtheitspriifung
wiarmeverlust Hy nach Anhang 4 Nr. 2
Hy =0,163 V., mit Dichtheitspriifung
nach Anhang 4 Nr. 2
4 [Solare Gewinne Qs Qs=Z (I)jmr = 0,567 gi A;? Solare Einstrahlung:
Orientierung Z(Is); np
Siidost bis Siidwest 270
kWh/(m?a)
Nordwest bis Nordost 100
kWh/(m?a)
iibrige Richtungen 155
kWh/(m?*a)
Dachflichenfenster 225
mit Neigungen< 30°¥ kWh/(m?a)
Die Fliche der Fenster A;mit der Ori-
entierung j (Siid, West, Ost, Nord und
horizontal) ist nach den lichten Fassa-
dendffnungsmafien zu ermitteln.
5 |JInterne Gewinne Q; Qi =22 Ay Apn: Gebidudenutzfliche nach Nr. 1.3.4

Die Wirmedurchgangskoeffizienten der Bauteile U; sind nach-DIN-EN-JSO-6946—-1996-11-und-nach

DIN-ENISO-10077-1-+:-2000-11 auf der Grundlage der nach den Landesbauordnungen bekannt ge-
machten energetischen Kennwerte fiir Bauprodukte zu ermitteln sird oder technischen Produkt-

Spezifikationen (z.B. fiir Dachflichenfenster) zu entnehmen._Hierunter fallen insbesondere energeti-
sche Kennwerte aus europiischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Re-
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2)

3)

gelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegung' en in allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen. Bei an das Erdreich grenzenden Bauteilen ist der dulere Wirmeiibergangswi-

derstand gleich Null zu setzen.
die eigentlichen Anderungen hervorgehoben!

Hinweis zu dieser Fuf3note: Es sind nur

Der Gesamtenergiedurchlassgrad g; (fiir senkrechte Einstrahlung) ist technischen Produkt-Spezifikationen
zu entnehmen oder-nach-DIN-EN-410-: 1098 12 = esmitteln gemiiB den nach den Landesbauordnun-
gen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen

insbesondere energetische' Kennwerte aus eurgpiiischen technischen Zulassungen sowie energeti-

sche Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen
in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Besondere energiegewinnende Systeme, wie z.B. Win-

tergérten oder transparente Wirmedimmung, konnen im vereinfachten Verfahren keine Beriicksichtigung

finden.

Hinweis zu dieser Fufinote: Es sind nur die eigentlichen Z\nderungen hervorgehoben!

Dachflichenfenster mit Neigungen > 30° sind hinsichtlich der Orientierung wie senkrechte Fenster zu

behandeln.

Tabelle 3

Temperatur-Korrekturfaktoren F,;

Wirmestrom nach auflen iiber Bauteil i

Temperatur-Korrekturfaktor Fy

Auflenwand, Fenster

1

- Kellerdecke/-winde zu unbeheiztem Keller
- FufBiboden auf Erdreich

- Fldchen des beheizten Kellers gegen Erdreich

Dach (als Systemgrenze) 1

Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8
Abseitenwand (Drempelwand) 0,8
Winde und Decken zu unbeheizten Riumen 0,5
Unterer Gebidudeabschluss: 0,6
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Anhang 2

Anforderungen an zu errichtende Gebiiude mit niedrigen Innentemperaturen (zu § 4)

1. Hochstwerte des spezifischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliiche be-

zogenen Transmissionswirmeverlusts

Tabelle 1

Hochstwerte in Abhéngigkeit vom Verhiltnis A/V,

AV Y Hochstwerte Hy'

inm’' in W/(m? - K) ?
< 020 1,03

0,30 0,86

0,40 0,78

0,50 0,73

0,60 0,70

0,70 0,67

0,80 0,66

0,90 0,64
> 1,00 0,63

D Die A/V, -Werte sind nach Anhang 1 Nr. 1.3 zu ermitteln.
» Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:
Hr'=0,53+0,1-VJ/A in W/(m*K)

2. Berechnung des spezifischen, auf die wiirmeiibertragende Umfassungsfliche bezo-

genen Transmissionswirmeverlusts Hy”

Der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswiarmeverlust Hy” ist aus
dem spezifischen Transmissionswirmeverlust Hr zu bestimmen, der nach DIN EN 832 : 1998-122003-06 in
Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2060-112003-06 zu berechnen ist. Bei der Berechnung von Hr diirfen die Tem-
peratur-Reduktionsfaktoren nach DIN V 4108-6 : 2000-112003-06 verwendet werden. Bei aneinander gereihten

Gebiuden diirfen die Gebidudetrennwiinde als wirmeundurchlissig angenommen werden.
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Anhang 3
Anforderungen bei
Anderung von Aufienbauteilen bestehender Gebiude (zu § 8 Abs. 1)

und bei Errichtung von Gebiiuden mit geringem Volumen (§ 7)

1. Aullenwinde

Soweit bei beheizten Riumen Aulenwinde

a) ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Verschalungen sowie Mauerwerks-
Vorsatzschalen angebracht werden,

c) auf der Innenseite Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht werden,

d) Dammschichten eingebaut werden,

e) bei einer bestehenden Wand mit einem Wirmedurchgangskoeffizienten groBer 0,9 W/(m?.K) der AuBien-
putz erneuert wird oder

f) neue Ausfachungen in Fachwerkwinde eingesetzt werden,

sind die jeweiligen Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 1 Zeile 1 einzuhalten. Bei

einer Kernddmmung von mehrschaligem Mauerwerk gemif3 Buchstabe d gilt die Anforderung als erfiillt, wenn

der bestehende Hohlraum zwischen den Schalen vollstindig mit Ddmmstoff ausgefiillt wird.

2. Fenster, Fenstertiiren und Dachflichenfenster

Soweit bei beheizten Riumen aufien liegende Fenster, Fenstertiiren oder Dachflichenfenster in der Weise erneu-

ert werden, dass

a) das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird,
b) zusitzliche Vor- oder Innenfenster eingebaut werden oder
c) die Verglasung ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 einzuhalten. Satz 1 gilt nicht fiir Schaufenster und Tiiranlagen aus

Glas. Bei MaBnahmen gemiB Buchstabe ¢ gilt Satz 1 nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der

vorgeschriebenen Verglasung ungeeignet ist. Werden Mafinahmen nach Buchstabe ¢ an Kasten- oder Verbund-

fenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn eine Glastafel mit einer infrarot-

reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivitit €, < 0,20 eingebaut wird. Werden bei MaBnahmen nach

Satz 1

1. Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten SchallddmmmaB der Verglasung von R,z =40 dB nach
DIN EN ISO 717-1 : 1997-01 oder einer vergleichbaren Anforderung oder

2. Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungs-
hemmung nach den Regeln der Technik oder

3. Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm
nach DIN 4102-13 : 1990-0S oder einer vergleichbaren Anforderung

verwendet, sind abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 einzuhalten.
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3. Aullentiiren

Bei der Emeuerung von Auflentiiren diirfen nur AuBentiiren eingebaut werden, deren Tiirfliche einen Wirme-

durchgangskoeffizienten von 2,9 W/m?- K nicht tiberschreitet. Nr. 2 Satz 2 bleibt unberiihrt.
4. Decken, Décher und Dachschriigen
4.1  Steildiicher

Soweit bei Steilddchern Decken unter nicht ausgebauten Dachriumen sowie Decken und Winde (einschlielich
Dachschrigen), die beheizte Rdume nach oben gegen die Auflenluft abgrenzen,

a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,

<) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,

d) Déammschichten eingebaut werden,

€) zusitzliche Bekleidungen oder Dammschichten an Winden zum unbeheizten Dachraum eingebaut wer-
den,

sind fiir die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 a einzuhalten. Wird bei Mafinahmen
nach Buchstabe b oder d der Wirmeschutz als Zwischensparrenddmmung ausgefiihrt und ist die Dammschicht-
dicke wegen einer innenseitigen Bekleidung und der Sparrenhéhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfiillt,

wenn die nach den Regeln der Technik héchstmdgliche Ddmmschichtdicke eingebaut wird.

4.2 Flachdicher

Soweit bei beheizten Riumen Flachdicher

a) ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,

c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,

d) Dimmschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 b einzuhalten. Werden bei der Flachdacherneuerung Gefilleda-
cher durch die keilfsrmige Anordnung einer Didmmschicht aufgebaut, so ist der Warmedurchgangskoeffizient
nach DIN EN ISO 6946 : 1996-11, Anhang C zu ermitteln. Der Bemessungswert des Wirmedurchgangswider-
standes am tiefsten Punkt der neuen Ddmmschicht muss den Mindestwérmeschutz nach § 6 Abs. 1 gewihrleis-

ten.

5. Winde und Decken gegen unbeheizte Rédume und gegen Erdreich

Soweit bei beheizten Riumen Decken und Winde, die an unbeheizte Riume oder an Erdreich grenzen,

a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass
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b) auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen angebracht oder
erneuert,

c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen an Winde angebracht,

d) FuBlbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert,

e) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht oder

) D#mmschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten. Die Anforderungen nach Buchstabe d gelten als

erfiillt, wenn ein Fuf3bodenaufbau mit der ohne Anpassung der TirhShen héchstméglichen Dammschichtdicke

(bei einem Bemessungswert der Wirmeleitfahigkeit A= 0,04 W/(m - K) ausgefiihrt wird.

6. Vorhangfassaden

Soweit bei beheizten Rdumen Vorhangfassaden in der Weise erneuert werden, dass
a) das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird,

b) die Fiillung (Verglasung oder Paneele) ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 ¢ einzuhalten. Werden bei Mafinahmen nach Satz 1 Sonderver-
glasungen entsprechend Nr. 2 Satz 2 verwendet, sind abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1

Zeile 3 ¢ einzuhalten.
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7. Anforderungen
Tabelle 1

Hochstwerte der Wiarmedurchgangskoeffizienten

bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Ermeuerung von Bauteilen

Zeile Bauteil Mafnahme nach Gebiude nach Gebiude nach
§1Abs. 1 Nr. 1 §1Abs. 1 Nr. 2
maximaler Wirmedurchgangskoeffizient Uy,
in W/ (m*K)
1 2 3 4
1 :
a AuBenwinde allgemein 0,45 0,75
b Nr.1b,dunde 0,35 0,75
2a |AuBen liegende Fenster, [Nr.2aundb 1,72 2,82
Fenstertliren,
Dachflachenfenster
b [Verglasungen Nr.2¢ 1,5% keine Anforderung
¢ |Vorhangfassaden allgemein 1,99 3,09
3a |AuBen liegende Fenster, [Nr.2aundb 2,02 2,82
Fenstertiiren,
Dachflichenfenster
mit Sonderverglasungen
b [Sonderverglasungen Nr.2c 1,6 3 keine Anforderung
¢ |Vorhangfassaden mit Son- |Nr. 6 Satz 2 2,3%Y 3,07
derverglasungen
4 a |Decken, Dicher und Dach- |Nr. 4.1 0,30 0,40
schragen
b |Dé4cher Nr. 4.2 0,25 0,40
5a |Decken und Winde ge-gen Nr.5bunde 0,40 keine Anforderung
unbeheizte Rdume oder
Erdreich
b Nr.5a,¢,dund f 0,50 keine Anforderung

2)

3)

Hinweis zu den folgenden FuBnoten: In Satz 1 sind jeweils nur die eigentlichen Anderungen hervorgehoben!

Wirmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Beriicksichtigung der neuen und der vorhandenen Bauteil-
schichten, fiir die Berechnung opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946 : 1996-11 zu verwenden.

Bemessungswert des Wirmedurchgangskoeffizienten des Fensters; er der Bemessungswert des Warme-
durchgangskoeffizienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder-nach
DRN-EN-ISO-10077-1-+2000-11-zu-ermitteln_gemiill den nach den Landesbauordnungen bekannt ge-

machten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere
energetische Kennwerte aus européischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der
Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassungen.
Bemessungswert des Wirmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; er der Bemessungswert des War-

medurchgangskoeffizienten der Verglasung ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder
nach-DIN-EN-673— 20011 7u-ermitteln gemiil} den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten
energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energeti-
sche Kennwerte aus europiischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Rege-
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lungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen.

9 Wirmedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln.

Anhang 4
Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5)

1. Anforderungen an auflen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachflichenfenster

Aullen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachfldchenfenster miissen den Klassen nach Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1

Klassen der Fugendurchlissigkeit von

auflen liegenden Fenstern, Fenstertiiren und Dachflichenfenstern

Zeile Anzahl der Vollgeschosse des Gebiudes Klasse der Fugendurchlissigkeit nach
DIN EN 12 207 - 1 : 2000-06

1 bis zu 2 2

2 mehr als 2 3

2. Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebiiudes

Wird eine Uberpriifung der Anforderungen nach § 5 Abs. 1 durchgefiihrt, so darf der nach DIN EN 13 829 :
2001-02 bei einer Druckdifferenz zwischen Innen und AuBlen von 50 Pa gemessene Volumenstrom - bezogen auf

das beheizte Luftvolumen - bei Gebiduden
- ohne raumlufttechnische Anlagen 3h'und
- mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5h"

nicht iiberschreiten.

3. Anforderungen an Liiftungseinrichtungen

Liftungseinrichtungen in der Geb#udehiille miissen einstellbar und leicht regulierbar sein. Im geschlossenen
Zustand miissen sie der Tabelle 1 geniigen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften Anforderungen an die Liiftung
gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberiihrt. Satz1-ist Die Siitze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn
als Liiftungseinrichtungen selbsttitig regelnde AuBenluftdurchlisse unter Verwendung einer geeigneten Fiih-

rungsgrofe eingesetzt werden.
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Anhang 5
Anforderungen zur Begrenzung der Wirmeabgabe

von Wiirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen (zu § 12 Abs. 5)
1. Die Wirmeabgabe von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen ist durch Wir-
meddmmung nach MaBlgabe der Tabelle 1 zu begrenzen.

Tabelle 1

Wirmeddmmung von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Zeile Art der Mindestdicke der Dimmschicht,
der Leitungen/Armaturen bezogen auf eine Wirmeleitfi-
higkeit von 0,035 W/(m'K)
1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm
2 Innendurchmesser iiber 22 mm bis 35 mm 30 mm
3 Innendurchmesser iiber 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser
4 Innendurchmesser iiber 100 mm 100 mm

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und | 1/2 der Anforderungen
Deckendurchbriichen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an | der Zeilen 1 bis 4

Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern

6 Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4, die 1/2 der Anforderungen
nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Bauteilen zwischen be- | der Zeilen 1 bis 4

heizten Riumen verschiedener Nutzer verlegt werden

7 Leitungen nach Zeile 6 im FuBbodenaufbau 6 mm

Soweit sich Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Rdumen oder in Bauteilen
zwischen beheizten Raumen eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch freiliegende Absperreinrich-
tungen beeinflusst werden kann, werden keine Anforderungen an die Mindestdicke der Dammschicht gestellt.
Dies gilt auch fiir Warmwasserleitungen in Wohnungen bis zum Innendurchmesser 22 mm, die weder in den

Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind.

2. Bei Materialien mit anderen Warmeleitfihigkeiten als 0,035 W/(m'K) sind die Mindestdicken der Ddmm-
schichten entsprechend umzurechnen. Fiir die Umrechnung und die Wirmeleitfahigkeit des Démmmaterials sind

die in Regeln der Technik enthaltenen Rechenverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

3. Bei Wiarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen diirfen die Mindestdicken der Dimmschichten nach
Tabelle 1 insoweit vermindert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wirmeabgabe auch bei anderen
Rohrddmmstoffanordnungen und unter Beriicksichtigung der Ddmmwirkung der Leitungswinde sichergestellt

ist.
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